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Legenda:

Colonne di scarico ed esalazione dei bagni

N

COMUNE DI:

COMMITTENTE :

PROGETTO NUMERO:

OGGETTO:

16-27
TAVOLA NUMERO:

6i

PLANIMETRIA RACCOLTA E SCARICO ACQUE REFLUE FOGNARIE E METEORICHE - scala 1:200

DATA:

Nuovo centro di riabilitazione ambulatoriale - "La Nostra Famiglia"

AGGIORNAMENTI:COMMITTENTE:

Marzo 2017

Como - via Canturina n. 49

Associazione "La Nostra Famiglia"

tel. 0341 582521

tecnico@studioab.info

C.F. e P.IVA 03443910132

ARCH. ANDREA BASSANI

via Gaggio n. 42 - 23864 Malgrate (LC)

dello Studio Amigoni Bassani Architetti AssociatiVIA CANTURINA
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Acque reflue fognarie:

Tubatura comunale

Tubatura di scarico esistente (tubo in PVC diam. 200)

Cameretta esistente

Pozzetto di ispezione

Nuova rete di raccolta dei reflui fognari Ø vari - pendenza > 1,5%

Tubi pluviali Ø 120

Acque reflue meteoriche:

Pozzetto d'ispezione 20x20 cm

Tubatura di raccolta acque meteoriche Ø 160 - pendenza media 2%

Tubatura di raccolta acque meteoriche Ø 200 - pendenza media 2%

Pozzo perdente Ø 120 cm. - H. 300 ml.
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Gruppo di ispezione braga-sifone


